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SCALA
:

TAVOL
A:

DATA

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

PROGETTO:

IL PRESIDENTE:

PROGETTAZIONE:

Dott. Giuseppe GIURGOLA

DATA EMISS.:

Dott. Nicola DEL NOBILE

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO:

IL COORD.RE DELLA SICUREZZA:

IL DIRETTORE DEI LAVORI: REV. N°

IL SEGRETARIO GENERALE:

1:100

LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI, FOGNARI 
E DI CLIMATIZZAZIONE DELLE PARTI COMUNI DEL PORTO
 E DEGLI UFFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

Ing. Pasqaule FISCHETTO

geom. Carmine CAMPANA

geom. Giorgio CONOCI

geom. Santino GUADALUPI

geom. Carmine CAMPANA

geom. Santino GUADALUPI

01.1/IIFSALA CONFERENZE
PLANIMETRIA IMPIANTO IDRICO-FOGNANTE


